
  
  
 

 

Краткое руководство  
Uponor Base термостат стандартный T-23 230 V  

  

Техника безопасности  

Работы по монтажу данного устройства допускается 

производить только квалифицированному электрику в 

соответствии с монтажной схемой и с соблюдением всех 

действующих норм и правил. После монтажа 

обслуживающему персоналу следует объяснить принцип 

работы устройства. Сохраните инструкцию для 

использования в дальнейшем.  

 

 

Технические данные  

Рабочее напряжение  

Коммутационная способность   

Диапазон температур  

Шаг регулировки   

Изменение температуры  

Класс защиты 

Влажность окр. среды  

Размеры (Ш × В × Г)  

  

250 V ~, 50 Hz  

2(1) A  

+5 °C – +30 °C  

~ 0.5 °C  

≤ 4 °C/h  

IP30, class II  

95 %, без конденсата  

78.0 × 78.5 × 13.9 mm  
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Uponor Corporation  
www.uponor.com  

Uponor reserves the right to make changes, without prior notifi cation, to the specifi 

cation of incorporated components in line with its policy of continuous improvement 

and development.  


